IT - DISPOSITIVO AD INVERTER PER IL CONTROLLO DI ELETTROPOMPE. AVVIA ED ARRESTA LA POMPA AUTOMATICAMENTE E MODULA | GIRI DEL MOTORE ELETTRICO IN FUNZIONE DELLA
RICHIESTA DI ACQUA DALL'IMPIANTO MANTENENDO LA PRESSIONE COSTANTE. PROTEGGE LA POMPA DA ANOMALIE NELL'IMPIANTO (MANCANZA ACQUA, TENSIONE ANOMALA,
TEMPERATURA ELEVATA, SOVRACCARICO DI CORRENTE, PRESSIONE ECCESSIVA, AVVIAMENTI CONTINUI).

EN - INVERTER DEVICE FOR ELECTRIC PUMP CONTROL. STARTS AND STOPS THE PUMP AUTOMATICALLY AND ADJUSTS THE ELECTRIC MOTOR RPM ACCORDING TO SYSTEM WATER
REQUIREMENTS, WHILE MAINTAINING PRESSURE CONSTANT. IT PROTECTS THE PUMP FROM SYSTEM FAULTS (DRY RUNNING, INCORRECT VOLTAGE RATING, HIGH TEMPERATURE,
CURRENT OVERLOAD, EXCESSIVE PRESSURE, REPEATED STARTS).

F - DISPOSITIF A INVERSEUR POUR LE CONTROLE DES ELECTROPOMPES. DEMARRE ET ARRETE AUTOMATIQUEMENT LA POMPE ET MODULE LES TOURS DU MOTEUR ELECTRIQUE EN
FONCTION DE LA DEMANDE D'EAU DE L'INSTALLATION TOUT EN MAINTENANT UNE PRESSION CONSTANTE. PROTEGE LA POMPE EN CAS D'ANOMALIE DE L'INSTALLATION (MANQUE D'EAU,
TENSION ANORMALE, HAUTE TEMPERATURE, SURCHARGE, PRESSION EXCESSIVE, DEMARRAGES CONTINUS).
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DE - VORRICHTUNG MIT INVERTERTECHNOLOGIE ZUR EIN- UND AUSSCHALTUNG VON ELEKTROPUMPEN. SIE SCHALTET DIE PUMPE AUTOMATISCH EIN UND AUS UND MODULIERT DIE
DREHZAHL DES ELEKTROMOTORS IN FUNKTION DER WASSERANFRAGE DER ANLAGE UNTER AUFRECHTERHALTUNG EINES KONSTANTEN DRUCKS. SIE SCHUTZT DIE PUMPE VOR
ANLAGENSTORUNGEN (TROCKENLAUF, ANOMALE SPANNUNG, UBERTEMPERATUR, UBERSTROM, UBERDRUCK, STANDIGE NEUSTARTS).

RU - IHBEPTOPHOE YCTPOWCTBO /119 YIPABNEHMUSA SNEKTPOHACOCAMM. ABTOMATUMECKY 3ATTYCKAET V1 OCTAHABMVIBAET HACOC W MOAYNMPYET OBOPOTbI SNEKTPOABUIATENSA B
COOTBETCTBWM C NOTPEBHOCTBIO BObl B CUCTEME, NOAAEPXVIBAA MOCTOSAHHOE JABIEHVIE. SALVLAET HACOC OT CUCTEMHbIX HEMONAOK (OTCYTCTBVE BO[bI,
AHOMAJTLHOE HAMPSKEHVE, BbICOKAS TEMMEPATYPA, MEPEIPY3KA MO TOKY, U3EbITOYHOE JABIEHWE, MOCTOSAHHBIE MYCKMN).

PT - DISPOSITIVO COM INVERSOR PARA O CONTROLO DE ELETROBOMBAS. EFETUAAS FUNGOES DE ARRANQUE E PARAGEM DA BOMBA AUTOMATICAMENTE E FAZA MODULAGAO DAS
ROTAGOES DO MOTOR ELETRICO DE ACORDO COM A EXIGENCIA DE AGUA DO SISTEMA, MANTENDO A PRESSAO CONSTANTE. PROTEGE A BOMBA DE FALHAS NO SISTEMA (FALTA DE
AGUA, FORGA ANORMAL, TEMPERATURA ELEVADA, SOBRECARGA DE CORRENTE, PRESSAO EXCESSIVA, ARRANQUES CONTINUOS).

SRB - PRETVARAC ZA KONTROLU ELEKTRIENIH PUMPI, POKRECE | ZAUSTAVLJA PUMPU AUTOMATSKI, MODULISE OBRTAJE ELEKTROMOTORA PREMA KOLICINI VODE KOJA JE POTREBNA
INSTALACIJI | ODRZAVA PRITISAK KONSTANTNIM. STITI PUMPU OD PROBLEMA NA INSTALACIJI (NEDOSTATAK VODE, NEPRAVILNI NAPON, VISOKE TEMPERATURE, STRUJNO OPTERECENJE,
PREVELIKI PRITISAK, USESTALO PUSTANJE U RAD).

€Z - ZARIZENI S INVERTOREM PRO OVLADANI ELEKTRICKYCH CERPADEL. AUTOMATICKY SPOUSTI A ZASTAVUJE CERPADLO A MODULUJE OTACKY ELEKTRICKEHO MOTORU PODLE POZADAVKU
NAVODU ZE SYSTEMU A UDRZUJE PRITOM KONSTANTNI TLAK. CHRANi CERPADLO PRED ANOMALIEMI V SYSTEMU (NEDOSTATEK VODY, ABNORMALNI NAPET], VYSOKA TEPLOTA,
PROUDOVE PRETIZENI, NADMERNY TLAK, NEUSTALA SPOUSTENI).

RO - DISPOZITIV CU INVERTOR PENTRU VERIFICAREA POMPELOR ELECTRICE. PORNESTE S| OPRESTE POMPA IN MOD AUTOMAT S| MODULEAZA TURATIILE MOTORULUI ELECTRIC N FUNCTIE
DE NECESARUL DE APA DIN INSTALATIE MENTINAND PRESIUNEA CONSTANTA. PROTEJEAZA POMPA DE ANOMALIILE DIN INSTALATIE (LIPSAAPEI, TENSIUNEA ANORMALA, TEMPERATURA
MARE, SUPRASARCINA DE CURENT, PRESIUNEA EXCESIVA, PORNIRILE CONTINUE).

PL - URZADZENIE Z FALOWNIKIEM DO STEROWANIA POMPAMI ELEKTRYCZNYMI. AUTOMATYCZNIE URUCHAMIA | ZATRZYMUJE POMPE ORAZ MODULUJE OBROTY SILNIKA ELEKTRYCZNEGO W
ZALEZNOSCI OD ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE Z SYSTEMU, UTRZYMUJAC STALA WARTOSC CISNIENIA. CHRONI POMPE PRZED ANOMALIAMI W SYSTEMIE (BRAK WODY, NIEPRAWIDEOWE
NAPIECIE, WYSOKA TEMPERATURA, PRZECIAZENIE PRADOWE, NADMIERNE CISNIENIE, POWTARZAJACE SIE URUCHAMIANIE).

GR - 5YSKEYH ME INVERTER (METATPOIEA) A TON EAEMXO HAEKTPIKQN ANTAIQN. ENEPTOMOIEI KAI ANENEPTOMOIEI THN ANTAIA AYTOMATA KAl IPOSAPMOZEI TIS STPO®ES TOY
HAEKTPIKOY MOTEP ANAAOTA ME TH ZHTHEH THE EFKATASTAZHS A NEPO, AIATHPONTAS STAOEPH THN MIEZH. MPOXTATEYEI THN ANTAIAAMO ANOMAAIES THE ETKATAZTAZHE (EAMAEIWH
NEPOY, AY=OMEIQZEIZ TAZHE, AY=HMENH OEPMOKPAZIA, YIIEP®OPTIQEH AIKTYOY, YNEPBOAIKH MIEZH, ZYNEXEIZ EKKINHZEIT).

UA - IHBEPTOPHWIA MPUCTPIN NS YNPABAIHHA ENEKTPUYHAMI HACOCAMU. ABTOMATUYHO 3AMYCKAE | 3YMMHAE HACOC | MOAYTIIOE OBEPTYI ENEKTPOMIBUIYHA BIANOBIAHO O
MOTPEBM BOAV B CUCTEMI, MIATPVIMYIOHM MOCTIMHYA TUCK. 3AXULLAE HACOC BIA AHOMATIV CUCTEMM (BIACYTHICTb BOAW, AHOMATBHA HAMPYTA, BUCOKA TEMMEPATYPA,
MEPEBAHTAXEHHS CTPYMY, HAAMIPHW TUCK, BE3MEPEPBHI MYCKW). _ ) } } 5

S1- NAPRAVA S FREKVENCNIM MENJALNIKOM ZA KRMILJENJE ELEKTRICNIH CRPALK. SAMODEJNO ZAZENE IN ZAUSTAVI CRPALKO TER PRILAGODI STEVILO OBRATOV ELEKTRICNEGA
MOTORJA GLEDE NA POTREBE PO VODI V NAPELJAVI, TER PRI TEM SKRBI ZA KONSTANTEN PRITISK. CRPALKO VARUJE PRED NEPRAVILNOSTMI V NAPELJAVI (POMANJKANJE VODE,
NEPRAVILNA ELEKTRIGNA NAPETOST, VISOKA TEMPERATURA, TOKOVNA PREOBREMENITEV, PREVELIK PRITISK, NEPRESTANI ZAGONI). ) ]

ES - DISPOSITIVO POR INVERTER PARA EL CONTROL DE ELECTROBOMBAS. PONE EN MARCHA Y DETIENE LA BOMBA AUTOMATICAMENTE Y MODULA LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR ELECTRICO SEGUN LA
DEMANDA DE AGUA DEL SISTEMA, MANTENIENDO LA PRESION CONSTANTE. PROTEGE LA BOMBA CONTRA FALLOS EN EL SISTEMA (FALTA DE AGUA, TENSION ANORMAL, ALTA TEMPERATURA, SOBRECARGA
DE CORRIENTE, PRESION EXCESIVA, ARRANQUES CONTINUOS).

IT - I TEST EMC SONO STATI ESEGUITI SECONDO GLI STANDARD CITATI NELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IN UNA DELLE CONDIZIONI TIPICHE DI IMPIEGO. SENSIBILI VARIAZIONI Al LIVELLI DI
DISTURBI ELETTROMAGNETICI S| POSSONO VERIFICARE IN FUNZIONE DEL TIPO DI MOTORE INSTALLATO, DELLA LUNGHEZZA, TIPOLOGIA E DISPOSIZIONE DEI CAVI ELETTRICI. NEL CASO DI
DISTURBI AD ALTRE APPARECCHIATURE CONTATTARE IL COSTRUTTORE PER EVENTUALI SOLUZIONI AGGIUNTIVE IDONEE A RIDURRE LE INTERFERENZE.

EN - EMC TESTS WERE PERFORMED ACCORDING TO THE STANDARDS MENTIONED IN THE CE DECLARATION OF CONFORMITY IN A TYPICAL CONDITION OF USE. CONSIDERABLE CHANGES IN THE
LEVELS OF ELECTROMAGNETIC DISTURBANCES MAY OCCUR DEPENDING ON THE TYPE OF MOTOR INSTALLED, LENGTH, TYPE AND LAYOUT OF THE ELECTRICAL CABLES. IN THE EVENT OF
DISTURBANCE CAUSED TO OTHER EQUIPMENT, CONTACT THE MANUFACTURER FOR SOLUTIONS AIMED AT REDUCING INTERFERENCE.

F -LES ESSAIS EMC ONT ETE EFFECTUES SELON LES NORMES CITEES DANS LA DECLARATION DE CONFORMITE DANS L'UNE DES CONDITIONS D'UTILISATION TYPES. LES PERTURBATIONS
ELECTROMAGNETIQUES PEUVENT VARIER SENSIBLEMENT EN FONCTION DU TYPE DE MOTEUR INSTALLE, DE LA LONGUEUR, DU TYPE ET DE LA DISPOSITION DES CABLES ELECTRIQUES. EN CAS DE
PERTURBATIONS SUBIES PAR D'AUTRES APPAREILS, CONTACTER LE FABRICANT EN VUE DE RECHERCHER DES SOLUTIONS PERMETTANT DE REDUIRE LES INTERFERENCES.
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DE - DIE EMV-TESTS WURDEN NACH DEN IN DER KONFORMITATSERKLARUNG GENANNTEN STANDARDS IN EINER DER TYPISCHEN EINSATZBEDINGUNGEN DURCHGEFUHRT. MERKBARE VARIATIONEN DER
ELEKTROMAGNETISCHEN STORUNGSNIVEAUS KONNEN SICH IN FUNKTION DER ART DES INSTALLIERTEN MOTORS, DER LANGE, TYPOLOGIE UND ANORDNUNG DER STROMKABEL EREIGNEN. IM FALLE VON
STORUNGEN AN ANDEREN GERATEN IST MIT DEM HERSTELLER KONTAKT AUFZUNEHMEN, UM MOGLICHERWEISE ZUSATZLICHE GEEIGNETE LOSUNGEN ZUR REDUZIERUNG DER INTERFERENZEN
ZU BESTIMMEN.

RU - UCMbITAHWSA EMC NMPOBOAMIUCE B COOTBETCTBUM CO CTAHOAPTAMM, YKA3AHHBIMW B AEKNAPALIMW O COOTBETCTBUM B OAHOM U3 TUMNYHBIX YCIIOBUM WUCTOJIb30BAHUA. 3HAYUTESBHLIE
PA3NNYNA B YPOBHAX SNEKTPOMATHUTHBLIX MOMEX MOTYT BO3HWKATL B 3ABUCUMOCTW OT TUMA YCTAHOBNEHHOIO ABUTATENSA, ANUHbI, TUMA W PACMONIOXEHNA SNEKTPUYECKNX KABENEWN.

B CMNYYAE NMOMEX [iNA APYIOro OBOPYAOBAHWSA, CBXXUTECH C NMPOV3BOAUTENEM AJIA NOBLIX AOMONHUTENBbHBLIX PELUEHNNA, noaxoAALWnX AnA YMEHBLIEHWA NMOMEX.

PT - OS TESTES EMC FORAM FEITOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REFERIDAS NA DECLARAGAO DE CONFORMIDADE, EM CONDIGOES NORMAIS DE UTILIZAQAO SENSIVEIS VARIACOES DOS NiVEIS DE
PERTURBAGOES ELETROMAGNETICAS PODEM OCORRER DE ACORDO COM O TIPO DE MOTOR INSTALADO, COMPRIMENTO, TIPO E DISPOSIGAO DOS CABOS ELETRICOS. EM CASO DE PERTURBAGOES DE
OUTROS APARELHOS, CONTACTE O FABRICANTE PARA OUTRAS SOLUGOES QUE POSSAM REDUZIR AS INTERFERENCIAS

SRB - EMC TESTIRANJE JE IZVRSENO PREMA STANDARDIMA NAVEDENIM U DEKLARACIJI O USAGLASENOSTI U JEDNOM OD:I'IPICNIH USLOVA UPOTREBE. ZNATNE PROMENE NA NIVOU ELEKTROMAGNENTIH
SMETNJI MOGU NASTATI U ZAVISNOSTI OD VRSTE UGRADENOG MOTORA, DUZINE, TIPOLOGIJE | RASPOREDA ELEKTRICNIH KABLOVA. U SLUCAJU SMETNJI NA DRUGIM APARATIMA, KONTAKTIRATI

PROIZVODACA ZA EVENTUALNA DODATNA RESENJA POGODNA ZA SMANJENJE SMETNJI.

CZ - ZKOUSKY EMC BYLY PROVEDENY PODLE NOREM UVEDENYCH V PROHLASENI O SHODE V JEDNE Z TYPICKYCH PODMINEK POUZITI. CITLIVE ZMENY UROVNi ELEKTROMAGNETICKYCH RUSENI MOHOU
NASTAT PODLE TYPU NAINSTALOVANEHO MOTORU, DELKY, TYPU A USPORADANI ELEKTRICKYCH KABELU. V PRIPADE RUSENi OSTATNICH PRISTROJU SE OBRATTE NA VYROBCE, ABYSTE NALEZLI PRiPADNA
DALSi RESENi VHODNA PRO SNiZENi RUSIVYCH VLIVU.

RO - TESTELE EMC S-AU REALIZAT CONFORM STANDARDELOR MENTIONATE N DECLARATIA DE CONFORMITATE IN UNA DIN CONDITIILE TIPICE DE UTILIZARE. MODIFICARILE SENSIBILE LA NIVELUL
INTERFERENTELOR ELECTROMAGNETICE SE POT VERIFICA DUPA TIPUL DE MOTOR INSTALAT LUNGIME, TIPOLOGIE $I ARANJAREA CABLURILOR ELECTRICE. IN CAZUL INTERFERENTELOR LAALTE
ECHIPAMENTE CONTACTATI PRODUCATORUL PENTRU SOLUTIILE SUPLIMENTARE POSIBILE ADAPTATE PENTRU REDUCEREA INTERFERENTELOR.

PL - BADANIA EMC ZOSTALY PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z NORMAMI WYMIENIONYMI W DEKLARACJI ZGODNOSCI, W JEDNYM Z TYPOWYCH WARUNKOW UZYTKOWANIA. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU
ZAMONTOWANEGO SILNIKA ORAZ DLUGOSCI, RODZAJU | ROZMIESZCZENIA PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH, MOGA WYSTAPIC ZNACZNE ROZNICE W POZIOMIE ZAKLOCEN ELEKTROMAGNETYCZNYCH.

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAKELOCEN W INNYCH URZADZENIACH NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PRODUCENTEM W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH ROZWIAZAN, ODPOWIEDNICH DO
ZMNIEJSZENIA ZAKLOCEN.

GR - Ol AOKIMEZ HMZ EXOYN TINEI ZYM®QNA ME TA MPOTYTA MOY ANA®EPONTAI 2TH AHAQZH LYMMOP®QZHZ, E MIAAMO TIZ ZYNHOEIZ KATAZTAZEIZ XPHZHZ. ENAEXETAI NA MAPOYZIAZTOYN
AIA®OPOTMOIHZEIZ TA EMINEAA HAEKTPOMAINHTIKQN AIATAPAXQN, ANAAOTA ME TON TYMO MOTEP MOY EXEI EFKATAZTAGEI, TO MHKOZ, TON TYMO KAI TH AIATAZH TON KAAQAION PEYMATOS.

SE NEPINTQXH AIATAPAXQN ZE AAAEZ ZYIKEYEZ, ENIKOINONHZTE ME TON KATAZKEYAZTH A TYXON LYMMAHPOMATIKEZ AYZEIZ A TH MEIQZH TON MAPEMBOAQN.

UA - BUMPOBOBYBAHHSA EMC NMPOBOAWNW BIAMOBIAHO A0 CTAHIAPTIB, 3A3HAYEHWX Y OEKNAPAL|IT BIANOBIAHOCTI, B OOHOMY 3 TUMOBWX YMOB BUKOPUCTAHHA. MOXIVBI 3HAYHI 3MIHW PIBHIB
ENEKTPOMATHITH/X NOPYWEHb 3ANEXHO BIA TUMY BCTAHOBNEHOIO ABUMYHA, OBXWHW, TUMY TA PO3TALLYBAHHA ENEKTPUYHUX KABENIB. Y PA3I BAHMKHEHHA 3ABAL ANA IHWOrO OBNAOHAHHA,
3BEPHITECA 1O BUPOBHUKA LLOAO BYAb-AKNX AOOATKOBUX PILWEHbL, MPUOATHUX ANA 3MEHLWEHHA 3ABAL.

8l - PREIZKUSI EMC SO BILI IZVEDENI V SKLADU S STANDARDI, NAVEDENIMI V IZJAVI O SKLADNOSTI, IN V TIPICNIH OKOLISCINAH ZA UPORABO. POJAVIJO SE LAHKO OBCUTNA ODSTOPANJA PRI
ELEKTROMAGNETNIH MOTNJAH, KI SO ODVISNA OD NAMESCENEGA MOTORJA, DOLZINE, TIPA IN RAZPOLAGANJA ELEKTRICNIH KABLOV. V PRIMERU MOTENJ DRUGIH NAPRAV STOPITE V STIK S
PROIZVAJALCEM ZA MOREBITNE DODATNE RESITVE, USTREZNE ZA ZMANJSANJE MOTENJ.

ES - LAS PRUEBAS DE EMC SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS MENCIONADAS EN LA DECLARACION DE CONFORMIDAD EN UNA DE LAS CONDICIONES DE USO TiPICAS. CAMBIOS SENSIBLES EN
LOS NIVELES DE PERTURBACIONES ELECTROMAGNETICAS SE PUEDEN VERIFICAR SEGUN EL TIPO DE MOTOR INSTALADO, LA LONGITUD, EL TIPO Y LA DISPOSICION DE LOS CABLES ELECTRICOS. EN CASO
DE PERTURBACIONES A OTROS EQUIPOS, PONERSE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE PARA POSIBLES SOLUCIONES ADICIONAL ADECUADAS PARA REDUCIR LAS INTERFERENCIAS.

IT - INFORMAZIONI DI SICUREZZA

EN - SAFETY INFORMATION i

F - INFORMATIONS DE SECURITE

AR - L3l gl Gl glas

DE - SICHERHEITSINFORMATIONEN
RU - CBE[JJEHWA MO BESOMNACHOCTU
PT - INFORMAGOES DE SEGURANGA
SRB - INFORMACIJE O SIGURNOSTI
CZ - BEZPECNOSTNI INFORMACE
RO - INFORMATII PRIVIND SIGURANTA
PL - INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
GR - MAHPO®OPIEX AZOAAEIAT

UA - [HOOPMALIA MPO BESINEKY

8l - VARNOSTNE INFORMACIJE

ES- INFORMACION DE SEGURIDAD

2/

IT - Installazione riservata a professionisti specializzati

EN - Installation reserved to specialised professionals

F - Installation réservée a des professionnels spécialisés

AR - el o il udl) o 3 ) sate S il Alee

DE - Die installation ist fachleuten vorbehalten

RU - YcTaHOBKY AOMKEH BbINOMHATH CeLManM3npoBaHHbiIii
npoeccroHarnbHbIN NepcoHan

PT - Instalagédo reservada a profissionais especializados

SRB - Instalacija rezervisana za specijalizovane stru¢njake

CZ - Instalace vyhrazena specializovanym odbornikim

RO - Operatiunile de instalare trebuie efectuate de profesionisti specializati

PL - Instalacja zastrzezona dla wyspecjalizowanych profesjonalistow

GR - H eykaTaoTaGN TIPETTEI VA YIVETAI OTTO EIDIKEUPEVOUCD ETTAYYEAUATIED

UA - MOHTaX NOBUHEH BMKOHYBaTMCS BUKITIOYHO (haxiBLAMM

S| - Namescanje naj izvede specializiran strokovnjak

ES - Instalacion reservada para profesionales especializados

IT - Rimuovere 'alimentazione elettrica prima di ogni intervento!

EN - Disconnect the electrical power supply before all works!

F - Couper I'alimentation électrique avant toute intervention

AR - lale Sllee 4 o) ja) Ji daamal ge el Ll Juadl

DE - Die stromversorgung vor jedem eingriff trennen

RU - nepep niobbimMn AeiiCTBUAMK OTKMIOYaTb ANEKTPUYEcKoe NuTaHue

PT - Remova a alimentag&o elétrica antes de cada intervengéo

SRB - Pre svake intervencije odspojite napajanje

CZ - Pred kazdym zasahem odpojte elektrické napajeni

RO - inaintea oricarei interventii, deconectati alimentarea electrica

PL - Odtgczyé zasilanie elektryczne przed kazdg interwencijg

GR - AiakoyTe TNV NAEKTPIKN TPOPOSOTIA TIPIV ATIO OToIadNTIoTE TTapeUBacn
UA - TMepepn npoBeaeHHAM Byab-sikvx pobiT BiAKMIOUUTY Bif, €NEKTPUYHOT Mepexi
Sl - Pred vsakim posegom izkljucite elektricno napajanje

ES - Cortar la alimentacion eléctrica antes de cada operacion

IT - INSTALLAZIONE CON POMPA SOMMERSA O ESTERNA

EN - INSTALLATION WITH SUBMERSIBLE OR EXTERNAL PUMP

F - INSTALLATION AVEC POMPE IMMERGEE OU EXTERNE

AR - LA Able Gliias e s i

DE - INSTALLATION MIT TAUCHPUMPE ODER EXTERNER PUMPE
RU - YCTAHOBKA C MOrPy>XHblM N BHELWWHXM HACOCOM
PT - INSTALAGAO COM BOMBA SUBMERSA OU EXTERNA

SRB - UGRADNJA SA POTOPNOM ILI SPOLINOM PUMPOM

CZ - INSTALACE S PONORENYM NEBO EXTERNIM CERPADLEM

RO - INSTALARE CU POMPA SCUFUNDATA SAU CU POMPA LA EXTERIOR

PL - MONTAZ Z POMPA GLEBINOWA LUB ZEWNETRZNA

GR - ETKATAZTAZH ME BYOIZMENH ANTAIA'H EZQTEPIKA

UA - MOHTAX 3 3AHYPIOBATIbHUM ABO 30BHILLIHIM HACOCOM
SI- NAMESTITEV S POTOPNO ALI ZUNANJO CRPALKO

ES - INSTALACION CON BOMBA SUMERGIBLE O EXTERNA

> 2.5 1/min

B /2,5+3,0 Nm

IT - POSIZIONI CONSENTITE DI INSTALLAZIONE IT - INSTALLAZIONE CON BY-PASS PER ALTE PORTATE

EN - ALLOWED INSTALLATION POSITIONS
F - POSITIONS D’INSTALLATION AUTORISEES
AR - G i Adle Claia e S il
DE - ERLAUBTE INSTALLATIONSPOSITIONEN

- AOMNYCTUMBIE NONOXEHUA YCTAHOBKN
PT - POSIGOES PERMITIDAS DE INSTALA(;AO
SRB - DOZVOLJENI INSTALACIJSKI POLOZAJI
CZ - POVOLENE INSTALACNI POZICE
RO - POZITII DE INSTALARE PERMISE
PL - DOPUSZCZALNE POZYCJE MONTAZU POMPY
GR - EMITPENOMENEZ OEZEIZ ETKATAZTAZHZ
UA - JO3BONEHI MICLIsA YCTAHOBKU
Sl - DOVOLJENI POLOZAJI NAMESTITVE
ES - POSICIONES DE INSTALACION ADMITIDAS

EN - INSTALLATION WITH BYPASS FOR HIGH FLOW RATES

F - INSTALLATION AVEC BY-PASS POUR DEBITS ELEVES

AR - xii jall 3 Y ama Ala b iladl i paill jes ge uS

DE - INSTALLATION MIT BY-PASS FUR HOHEN DURCHLAUF

RU - YCTAHOBKA C BAMMNACOM A1 BbICOKOIO PACXOOA

PT - INSTALAQAO COM BY-PASS PARA ALTAS CAPACIDADES

SRB - INSTALACIJA SA OBILAZNICOM ZA VELIKE PROTOKE

CZ - INSTALACE S OBTOKEM PRO VYSOKE RYCHLOSTI PRUTOKU
RO - INSTALARE CU \{ANA DE BY-PASS PENTRU DEBITE RIDICATE
PL - MONTAZ Z OBEJSCIEM DLA WYSOKIEGO PRZEPLYWU

GR - EFTKATAZTAZH ME NAPAKAMWH T'lA METAAEZ POEX .

UA - YCTAHOBKA 3 BAVUMNMACOM ANA BUCOKMX LWWBUOKOCTEN MOTOKY
Sl - NAMESTITEV Z OBVODOM ZA DRUGACNE DOMETE

ES - INSTALACION CON BY-PASS PARAALTOS CAUDALES

IP X5

>180 |/min

IP X5

IT - NON INSTALLARE IN POZZETTI

EN - DO NOT INSTALL IN TRAPS

F - NE PAS INSTALLER DANS DES PUISARDS
AR - [l Y dacadl S i a8 Y

DE - NICHT IN SCHACHTEN MONTIEREN

RU - HE BbIMOMHATbL YCTAHOBKY B OTCTOMHUKAX
PT - NAO INSTALAR EM FOSSAS

SRB - NE POSTAVLJAJTE U BUNARE

CZ - NEINSTALUJTE VE STUDNACH

RO - ANU SE INSTALA IN GURI DE CANALIZARE
PL - NIE MONTOWAC W STUDZIENKACH

GR - MHN ETKAGIZTATE SE GPEATIA

UA - HE BCTAHOBJTIOBATM B KONOAA3AX

SI- NE NAMESCAJTE V VODNJAKE

ES - NO INSTALAR EN ARQUETAS

IT - POSIZIONI CONSENTITE DELLE VALVOLE DI NON RITORNO
EN - ALLOWED CHECK-VALVE POSITIONS

F - POSITIONS AUTORISEES DES CLAPETS DE NON-RETOUR
AR - g3 e Glalacal Ly - pamsall £kl Clpen gl

DE - ERLAUBTE POSITIONEN DES RUCKSCHLAGVENTILS

RU - MONOXEHWNSA, AONYCTUMBIE OBPATHBIMM KITAMAHAMM
PT - POSICOES PERMITIDAS PELOS VALORES ANTIRRETORNO
SRB - DOZVOLJENI POLOZAJI NEPOVRATNIH VENTILA

CZ - POVOLENE POZICE ZPETNYCH VENTILU

RO - POZITII PERMISE PENTRU SUPAPELE DE RETINERE

PL - DOPUSZCZALNE POZYCJE ZAWOROW ZWROTNYCH

GR - EMITPENOMENES OEZEIZ TON BABAIAQN ANTEMISTPO®GHSE
UA - [JOMYCTUME POSTALLYBAHHS 3BOPOTHVIX KITAMAHIB

Sl - DOVOLJENI POLOZAJI NEPOVRATNIH VENTILOV

ES - POSICIONES ADMITIDAS DE LAS VALVULAS ANTIRRETORNO

IT - CONSIGLIATO UN FILTRO IN ASPIRAZIONE IT - INSTALLARE SEMPRE UN VASO DI ESPANSIONE DOPO L'INVERTER
EN - SUCTION FILTER RECOMMENDED EN - ALWAYS INSTALL AN EXPANSION TANK DOWNSTREAM FROM THE INVERTER

F - UN FILTRE EN ASPIRATION EST CONSEILLE F - TOUJOURS INSTALLER UN VASE D'EXPANSION APRES L'INVERSEUR

AR - Lifll 5 ne bl e S S nsh AR - Sl Jsadl aa 3348 A G iy il o8

DE - ANSAUGFILTER EMPFOHLEN DE - IMMER EIN EXPANSIONSGEFASS NACH DEM INVERTER INSTALLIEREN

RU - PEKOMEHOYETCSH ®UILTP HA BCACBIBAHUU RU - BCEMIA YCTAHABJIMBAWTE PACLUMPUTESIbHBIN BAK MOCIIE MHBEPTOPA

PT - E ACONSELHADO UM FILTRO EM ASPIRAGAO PT - INSTALAR SEMPRE UM VASO DE EXPANSAO DEPOIS DO INVERSOR.

SRB - PREPORUCUJE SE USISNI FILTER SRB - NAKON PRETVARACA UVEK INSTALIRATI EKSPANZIJSKU POSUDU

CZ - DOPORUCENY FILTR NA STRANE SANI CZ - ZA INVERTOREM VZDY NAINSTALUJTE EXPANZNi NADRZ

RO - SE RECOMANDA UN FILTRU PE PARTEA DE ASPIRATIE RO - INSTALATI INTOTDEAUNA UN VAS DE EXPANSIUNE DUPA INVERTOR.

PL - ZALECANY FILTR NA SSANIU ' PL - ZA FALOWNIKIEM NALEZY ZAWSZE ZAMONTOWAGC ZBIORNIK WYROWNAWCZY.

GR - ZYNIZTATAI ®IATPO ANAPPO®HIHE GR - ETKAOGIZTATE MANTOTE ENA AOXEIO AIAXTOAHE META TO INVERTER

UA - PEKOMEHIYETbCA ®IILTP 31 CTOPOHM BCMOKTYBAHHA UA - 3ABX[M BCTAHOBJIIOMTE PO3LUNPIOBASIbHUIM BAK NICNSA IHBEPTOPA

SI- PRIPOROCEN JE SESALNI FILTER S1- ZA FREKVENCNIM MENJALNIKOM VEDNO NAMESTITE TUDI EKSPANZIJSKO POSODO
ES - SE RECOMIENDA UN FILTRO EN LAASPIRACION ES - SIEMPRE INSTALAR UN VASO DE EXPANSION DESPUES DEL INVERTER

min. 2 It
max. 10 It
P(bar) = Pmin * 2/3

° IT - USARE SOLO CON ACQUA, SALINITA' MAX 0,05%

EN - USE ONLY WITH WATER, MAX SALINITY 0.05%

F - UTILISER UNIQUEMENT AVEC DE L'EAU, SALINITE MAX 0,05%

AR - ﬁmm Aaiaall i pa elall dpuis s gla Y 55185 0,05% a8 il

DE - NUR MIT WASSER VERWENDEN, MAX. SALZGEHALT 0,05%

RU - UCTOJIb3OBATb TOJTbKO C BOD.OI?I C MAKC. COOEP>XAHVEM CONW 0,05%
PT - USE APENAS COM AGUA, SALINIDADE MAX 0,05%

SRB - KORISTITI SAMO SA VODOM, MAKS. 0,05% SLANOSTI

CZ - POUZIVEJTE POUZE S VODOU, SLANOST MAX 0,05%

RO - A SE UTILIZA NUMAI CU APA, SALINITATE MAXIMA 0,05%

PL - UZYWAC WYLACZNIE Z WODA, MAX ZASOLENIE 0,05%

GR - XPHZIMOMOIHZTE MONO NEPO MAX 0,05%

OO UA - BUKOPUCTOBYBATW TINIbKW A1A BOOW, MAKC. CONTOHICTb 0,05%
Sl - UPORABLJAJTE SAMO Z VODO Z MAKS. SLANOSTJO 0,05 %

25 + 60 pm

[ X
a
&

IT - COLLEGAMENTO ELETTRICO E PRESCRIZIONI PER | CAVI - LATO ALIMENTAZIONE DI LINEA

EN - ELECTRICAL CONNECTION AND REQUIREMENTS FOR CABLES - LINE SUPPLY SIDE

F- RACCORDEMENTS ELECTRIQUES ET CONSIGNES RELATIVES AUX CABLES - COTE ALIMENTATION DE LIGNE

AR - L B 3 sl il - S Clia) gas oseSl L Seal da s

DE - ELEKTRISCHER ANSCHLUSS UND VORSCHRIFTEN FUR DIE KABEL - NETZSTROMVERSORGUNGSSEITE
RU - SNMEKTPUYECKOE MOAKNMIOYEHVE N TPEBOBAHWA K KABEJIAM - CTOPOHA MATUCTPAIIBHOIO SNEKTPOCHABXEHWA
PT - LIGAGCAO ELETRICA E INSTRUGOES PARA OS CABOS - LADO DE ALIMENTAGAO DA LINHA

SRB - ELEKTRICNO POVEZIVANJE | PROPISI ZA KABLOVE - NA STRANI NAPAJANJA LINIJE
CZ - ELEKTRICKE ZAPOJENI A POZADAVKY NA KABELY - STRANA NAPAJENI VEDENI

RO - LEGATURA ELECTRICA $I PREVEDERI PRIVIND CABLURILE — PARTEA DE ALIMENTARE DE LINIE

PL - PODLACZENIA ELEKTRYCZNE | ZALECENIA DOTYCZACE PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH — STRONA ZASILANIA LINII
GR - HAEKTPOAOTIKH ZYNAEZH KAI OAHTIEX I'A TA KAAQAIA - MAEYPA TPO®OAOZIAY TPAMMHE

UA - ENIEKTPUYHE NIAKNIOYEHHA | BAMOI'M IO KABENIB - CTOPOHA MATICTPANIbHOIO ENEKTPOMOCTAYAHHA

Sl - ELEKTRICNE POVEZAVE IN PREDPISI ZA KABLE - NA STRANI LINIJSKEGA NAPAJANJA

ES - CONEXION ELECTRICA Y REQUISITOS PARA LOS CABLES - LADO ALIMENTACION DE LINEA

230 V + 15%
50/60 Hz v )(l_L—|

]
4L EMC

FILTER
\ : \

IT - INTERRUTTORE DIFFERENZIALE CLASSE ‘A - Idn = 30 mA
EN - RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER TYPE ‘A’ - Idn = 30 mA
F - INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL CLASSE A - Idn = 30 mA

AR -3l g (Lol 5 obli - e ‘A’ Idn = 30 mA

DE - FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER KLASSE ‘A’ - Idn = 30 mA

RU - ANOGEPEHLNANBHBIN BIKIIOYATENb KNACCA "A" - IDN = 30 MA

PT - INTERRUPTOR DIFERENCIAL CLASSE ‘A’ - Idn = 30 mA

SRB - DIFERENCIJALNI PREKIDAC KLASE ‘A - Idn = 30 mA

CZ - DIFERENCNI SPINAC TRIDY ‘A - Idn = 30 mA

RO - INTRERUPATOR DIFERENTIAL CLASA ‘A - Idn = 30 mA

PL - WYLACZNIK ROZNlCOWOPRADOWY KLASA ,A” — IDn = 30 mA

GR - AIAOOPIKOZ AIAKOMTHE KAAZHZ ‘A’ - Idn = 30 mA

UA - INOEPEHLIANIBHUA MEPEMUKAY KITACY «A» - IDN = 30 MA

81 - DIFERENCIALNO STIKALO RAZRED 'A’ - Idn = 30 mA

ES - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE CLASE ‘A’ - Idn = 30 mA

IT - INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - 20 A- CURVA ‘C’
EN - THERMAL MAGNETIC CIRCUIT BREAKER - 20 A- TYPE ‘C’
F - INTERRUPTEUR MAGNETOTHERMIQUE - 20 A - COURBE C

AR - 5l publiin S bl e - Y AT GiaieC

E - MAGNETOTHERMISCHER AUTOMATIKSCHALTER - 20 A - KURVE ‘'C’

RU - TEPMOMATHUTHbIY BbIKMIOYATESTb - 20 A - KPUBASA "C"

PT - INTERRUPTOR TERMOM_AGNETlCO -20A-CURVA‘C

SRB - AUTOMATSKI PREKIDAC - 20 A - KRIVA 'C’

CZ - MAGNETOTERMICKY SPINAC - 20 A - KRIVKA ‘C’

RO - INTRERUPATOR MAGNETOTERMIC - 20 A - CURBA ‘C’

PL - WYLACZNIK TERMOMAGNETYCZNY - 20 A— KRZYWA ,C"

GR - MATNHTOO®EPMIKOZ AIAKOMTHE - 20 A - KAMIMYAH ‘C’

UA - TEPMOMAIHITHUM BUMWKAY - 20 A - KPUBA "C"

Sl- MAGNETOTERMICNO STIKALO - 20 A - ZAVOJ ‘'C’

ES - INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO - 20 A- CURVA‘C’

EN - ADDITIONAL EMC INPUT FILTER (OPTIONAL)
F - FILTRE D'ENTREE EMC SUPPLEMENTAIRE (EN OPTION)
AR - =i - 2 2EMC (g 3Se) dasall il
DE - ZUSATZLICHER EMV-EINGANGSFILTER (OPTION)
RU - JOMNONHUTENbHbIV BXOAHOW ®UNLTP EMC (OMNLUMOHATBHO)
PT - FILTRO EMC DE ENTRADA ADICIONAL (OPCIONAL)
SRB - DODATNI EMC FILTER NA ULAZU (OPCIJA).
CZ - VSTUPNI PRIDAVNY FILTR EMC (VOLITELNY)
RO - FILTRU SUPLIMENTAR DE INTRARE EMC (OPTIONAL)
PL - DODATKOWY FILTR WEJSCIOWY EMC (W OPCJI)
GR - MPOZOETO ®IATPO HMZ EIZOAQY (MPOAIPETIKA)
UA - JOOATKOBUW BXIOHWM &INLTP EMC (OMNUIMHO)
SI- DODATNI (OPCIJSKI) VSTOPNI FILTER EMC
ES - FILTRO EMC DE ENTRADA ADICIONAL (OPCIONAL)

@ IT - FILTRO EMC D'INGRESSO AGGIUNTIVO (OPZIONALE)

HO7RN-F

m

mm temp. °C
1,5mm’| 85°C
2,5mm* | 100 °C

V |/A

-

22

C€

& Al

3

PL - INSTRUKCJA MONTAZU | UZYTKOWANIA
GR - EMXEIPIAIO ErTKATAXTAZHZ KAl XPHEHZ

ES - MANUAL DE INSTALACION Y USO

UA - IHCTPYKLIA 3 MOHTAXY TA EKCNITYATALLII
Sl - PRIROCNIK ZA NAMESTITEV IN UPORABO

RO - MANUAL DE INSTALARE S| UTILIZARE

NN

2l ol

S

DE - INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG
RU - MHCTPYKLMA MO YCTAHOBKE 1 SKCIITYATALA

IT - MANUALE D’INSTALLAZIONE ED USO

F - MANUEL D’INSTALLATION ET UTILISATION
)

PT - MANUAL DE INSTALACAO E USO

EN - INSTALLATION AND USE MANUAL

AR - 2351

It

S

italtecnica

ITALTECNICA srl

CZ - NAVOD K INSTALACI A POUZITI

SRB - UPUTSTVO ZA INSTALACIJU | UPOTREBU

UNIVERSAL

- www.italtecnica.com

V.LE EUROPA 31 - 35020 TRIBANO (PD) ITALY

Tel. 00 39 049 9585 388



IT - COLLEGAMENTO ELETTRICO CON POMPA TRIFASE 230 V (COLLEGAMENTO A TRIANGOLO) IT- COLLEGAMENTO ELETTRICO CON POMPA MONOFASE 230 V
EN - ELECTRICAL CONNECTION WITH THREE-PHASE 230 V PUMP (DELTA CONNECTION) EN - ELECTRICAL CONNECTION WITH SINGLE-PHASE 230 V PUMP
F - BRANCHEMENT ELECTRIQUE AVEC POMPE TRIPHASEE 230 V (COUPLAGE TRIANGLE) F - BRANCHEMENT ELECTRIQUE AVEC POMPE MONOPHASEE 230 V
AR - (e Jin i) 58 VY0 1LY EE0 e g (26D o sl AR - Y7 bl sl Adas g oS s s
DE - ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT DREIPHASIGER PUMPE 230V (DREIECKSCHALTUNG) DE - ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT EINPHASIGER PUMPE 230V
RU - O3JIEKTPUYECKOE COEANHEHUE C TPEX®A3HBIM HACOCOM 230 B (TPEYTOJIbHOE COEOVHEHVIE) RU - S3JIEKTPUYECKOE COEANHEHWE C OOHO®A3HBIM HACOCOM 230 B
PT - LIGACAO ELETRICA COM BOMBA TRIFASICA 230 V (LIGACAO EM TRIANGULO) PT - LIGACAO ELETRICA COM BOMBA MONOFASICA 230 V
SRB - ELEKTRICNO POVEZIVANJE SA TROFAZNOM PUMPOM 230 V (POVEZIVANJE U TROUGAO) SRB - ELEKTRICNO POVEZIVANJE S JEDNOFAZNOM PUMPOM 230 V
CZ - ELEKTRICKE ZAPOJENI S TRIFAZOVYM CERPADLEM 230 V (ZAPOJENI DO TROJUHELNIKU) CZ - ELEKTRICKE ZAPOJENI S JEDNOFAZOVYM CERPADLEM 230 V
RO - LEGATURA ELECTRICA CU POMPA TRIFAZICA DE FAZA 230V (LEGATURA CU TRIUNGHI) RO - LEGATURA ELECTRICA CU POMPA MONOFAZICA 230 V
PL - PODLACZENIE ELEKTRYCZNE Z POMPA TROJFAZOWA 230 V (PODLACZENIE W TROJKAT) PL - PODLACZENIE ELEKTRYCZNE Z POMPA JEDNOFAZOWA 230 V
GR - HAEKTPOAOTIKH ZYNAEZH ME TPIPAZIKH ANTAIA 230 V (TPIFTQNIKH ZYNAEXH) GR - HAEKTPOAOTIIKH XYNAEZH ME MONO®AZIKH ANTAIA 230 V
UA - ENIEKTPWYHE 3'€0HAHHA 3 TPUSA3HM HACOCOM 230 B (TPUKYTHE 3'€AHAHHA) UA - ENIEKTPUYHE 3'€AHAHHA 3 OOHO®A3HNM HACOCOM 230 B
Sl - ELEKTR[CNA POVEZAVA S TRIFAZNO CRRALKO 230 V (TRIKOTNA POVEZAVA) Sl - ELEKTR[CNA POVEZAVA Z ENOFAZNO CRPAITKO 230V
ES - CONEXION ELECTRICA CON BOMBA TRIFASICA 230 V (CONEXION EN TRIANGULO) ES - CONEXION ELECTRICA CON BOMBA MONOFASICA 230 V
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5 k== < E o5 » J‘-ENDT:SS‘.ATEUR DE DEMARRAGE POMPE
= iﬂ( o ] X Zhx L DE - KONDENSATOR FUR PUMPENSTART L
Z3< 0D RU - MYCKOBOW KOHAEHCATOP HACOCA
8 =020 N i . PT - CONDENSADOR DE ARRANQUE DA BOMBA ——p > S
2 o 3N mm”__ |temp. °C G2 KONDENZATOR SPUSTENI GERPADLA mmZtHW.C
' RO - CONDENSATOR DE PORNIRE POMPA
=N TTR TR <Aoo uno 0 = 30 m 1 5 mm2 PL - KONDENSATOR URUCHAMIANIA POMPY O - 30 m 1,5 mm °
) . 85 °C GR - MYKNQTHS. EKKINHZHS ANTAIAS 5 85 °C
>30m | 2,5mm 1. KONDENZATOR 2A ZAGON CRPALKE >30m | 2,5 mm
ES - CONDENSADOR DE ARRANQUE DE LA BOMBA

IT - PREDISPOSIZIONE DEL CONTATTO AUSILIARIO IT- COLLEGAMENTO IN GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE CON DUE POMPE E FUNZIONAMENTO MASTER/SLAVE IT - COLLEGAMENTO CONTATTO AUSILIARIO
EN - PROVISION FOR AUXILIARY CONTACT EN - CONNECTION IN A PRESSURISATION ASSEMBLY WITH TWO PUMPS AND MASTER/SLAVE OPERATION EN - AUXILIARY CONTACT CONNECTION

F- APPRETAGE DU CONTACT AUXILIAIRE F- RACCORDEMENT DE DEUX POMPES AU GROUPE DE PRESSURISATION ET FONCTIONNEMENT MASTER/SLAVE F- RACCORDEMENT CONTACT AUXILIAIRE

AR - i3clss 4iln) Ala s on 5) Gonsal) ey AR - Jiiy (iins go (552 i ok e sana 3 i sl) MASTER/SLAVE (i mst ) AR - 52cladl L3LaY) Alagll Joa s

DE - VORBEREITUNG DES HILFSKONTAKTS DE - ANSCHLUSS IN DRUCKEINHEIT MIT ZWEI PUMPEN UND MASTER/SLAVE-BETRIEB DE - ANSCHLUSS DES HILFSKONTAKTS

RU - MECTO [/151 BCTIOMOTATENIbHOTO KOHTAKTA RU - COEIMHEHWE B BYCTEPHOW YCTAHOBKE C IBYMSI HACOCAMM 1 PEXXVMOM «BELYLLW / BEOOMbI» RU - BCTTIOMOTATEJIbHOE KOHTAKTHOE COEVHEHWE
PT - PREDISPOSICAO DO CONTACTO AUXILIAR PT - LIGACAO EM GRUPO DE PRESSURIZACAO COM DUAS BOMBAS E FUNCIONAMENTO MASTER/SLAVE PT - LIGACAO DO CONTACTO AUXILIAR

SRB - MOGUCNOST POMOCNOG KONTAKTA SRB - POVEZIVANJE U JEDINICI ZA PRESURIZACIJU S DVE PUMPE | RAD MASTER/SLAVE SRB - POVEZIVANJE POMOCGNOG KONTAKTA

CZ - VYBAVEN| PRO POMOCNY KONTAKT CZ - ZAPOJENI DO TLAKOVE JEDNOTKY SE DVEMA CERPADLY A FUNGOVANi MASTER/SLAVE CZ - ZAPOJENi POMOCNEHO KONTAKTU

RO - PREGATIREA CONTACTULUI AUXILIAR RO - LEGATURA IN GRUPUL DE PRESURIZARE CU DOUA POMPE SI FUNCTIONAREA MASTER/SLAVE RO - LEGATURA DE CONTACT AUXILIAR

PL - PRZYGOTOWANIE STYKU POMOCNICZEGO PL - PODLACZANIE W ZESPOLE ZWIEKSZANIA CISNIENIA Z DWIEMA POMPAMI | PRACA TYPU MASTER/SLAVE. PL - PODLACZENIE STYKU POMOCNICZEGO

GR - MAPOXH EQEAPIKHE EMAGHS GR - TYNAEZH ZE $YTKPOTHMA SYMMIEZHE ME AYO ANTAIES KAI AEITOYPTIA MASTER/SLAVE GR - TYNAEZH EQEAPIKHE EMADHE

UA - MICLIE AN JOMOMDKHOIO KOHTAKTY UA - 3'€[JHAHHS! B BYCTEPHI YCTAHOBLII 3 IBOMA HACOCAMM | PEXXVIMOM «BEAYYWM / BEOEHUM» UA - JONOMDKHE KOHTAKTHE 3'€HAHHS

Sl- PREDPRIPRAVA POMOZNEGA KONTAKTA Sl- POVEZAVA NA TLACNI SKLOP Z DVEMA CRPALKAMA IN DELOVANJEM GLAVNA/POMOZNA Sl - POVEZAVA POMOZNEGA KONTAKTA

ES - PREDISPOSICION DEL CONTACTO AUXILIAR ES - CONEXION EN GRUPO DE PRESURIZACION CON DOS BOMBAS Y FUNCIONAMIENTO MAESTRO/ESCLAVO ES - CONEXION CONTACTO AUXILIAR

EQN

UA - EJIEKTPOHHE OBJIAOHAHHA HEOBXIOHO YTUNI3YBATW 3r1igHO 3 HALIOHATIBHUMA MPABUIAMM

- ECHIPAMENT ELECTRONIC CE TREBUIE ELIMINAT CONFORM PREVEDERILOR IN VIGOARE LA NIVEL NATIONAL

PL - SPRZET ELEKTRONICZNY, KTORY NALEZY USUWAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI KRAJOWYMI

() ()
()

EN 60730-1
‘BASIC INSULATION’

BWN2
6
S66
PWN=

BWN

IT- CAVO ELETTRICO DI INTERCONNESSIONE CODICE ACG.CBL.4X05.100
EN - ELECTRIC INTERCONNECTING CABLE CODE ACG.CBL.4X05.100

F - CABLE ELECTRIQUE D'INTERCONNEXION CODE ACG.CBL.4X05.100
AR - ACG.CBL.4X05.100 258 (il Jpeasill 2 568 s JAS

DE - VERMASCHUNGSSTROMKABEL CODE ACG.CBL.4X05.100

RU - KOL GNEKTPUYECKOIO COEAVNHUTENBHOIO KABEA ACG.CBL.4X05.100 | I
PT

(),
% /| AL

- CABO ELETRICO DE INTERLIGAGAO CODIGO ACG.CBL.4X05.100
SRB - ELEKTRICNI KABAL ZA MEDUSOBNO POVEZIVANJE SIFRA ACG.CBL.4X05.100
CZ- ELEKTRICKY PROPOJOVACI KABEL KOD ACG.CBL.4X05.100 / \
RO - CABLU ELECTRIC DE INTERCONECTARE COD ACG.CBL.4X05.100 RRIGATION
PL- PRZEWOD ELEKTRYCZNY PODEACZENIA KODU ACG.CBL.4X05.100
GR - KAAQAIO AIAZYNAEZHE KQAIKOE ACG.CBL.4X05.100
UA- KOfI ENEKTPVYHOTO 3'€[JHYBANBHOIO KABETO ACG.CBL.4X05.100
SI- POVEZOVALNI ELEKTRICNI KABEL, KODA ACG.CBL.4X05.100
ES - CABLE ELECTRICO DE INTERCONEXION CODIGO ACG.CBL.4X05.100

Sl - ELEKTRONSKA NAPRAVA, Kl JO JE TREBA ZAVRECI V SKLADU Z NACIONALNIMI PREDPISI

IT- PROGRAMMARE GLI STESSI PARAMETRI SU ENTRAMBI | DISPOSITIVI

EN - PROGRAM THE SAME PARAMETERS ON BOTH DEVICES

F- PROGRAMMER LES MEMES PARAMETRES SUR LES DEUX DISPOSITIFS

AR - O Sleal S il s i Aoy

DE - AUF BEIDEN VORRICHTUNGEN DIE GLEICHEN PARAMETER PROGRAMMIEREN
RU - 3AMPOrPAMMWPOBATbL OANHAKOBbLIE MAPAMETPbLI HA OBOMX YCTPOWCTBAX
PT - PROGRAMAR OS MESMOS PARAMETROS EM AMBOS OS DISPOSITIVOS

SRB - PROGRAMIRATI ISTE PARAMETRE NA OBA UREDAJA

CZ - NAPROGRAMUJTE STEJNE PARAMETRY NA OBE ZARIZENI

RO - PROGRAMATI ACESTI PARAMETRI PE AMBELE DISPOZITIVE

PL - ZAPROGRAMOWAC TAKIE SAME PARAMETRY NA OBU URZADZENIACH

GR - PYOMIZTE TIZ IAIEZ MAPAMETPOYZ KAI ZTIZ AYO ZYZKEYEZ

UA - 3AMNPOIPAMYBATW OOHAKOBI MAPAMETPU HA OBOX MPUCTPOAX

SI- NAOBEH NAPRAVAH JE TREBA NASTAVITI ENAKE PARAMETRE

ES - PROGRAMAR LOS MISMOS PARAMETROS EN AMBOS DISPOSITIVOS

IT - CORTOCIRCUITARE | TERMINALI 1 E 3, USARE UN CONTATTO PULITO ISOLATO TRA | TERMINALI 2 E 4
PER LE FUNZIONI DI ABILITAZIONE REMOTA O DOPPIO SET-POINT DI PRESSIONE

EN - SHORT CIRCUIT THE TERMINALS 1 AND 3, USE A CLEAN CONTACT ISOLATED BETWEEN TERMINALS 2
AND 4 FOR REMOTE ENABLING FUNCTIONS OR DUAL PRESSURE SET-POINT

F - COURT-CIRCUITER LES BORNES 1 ET 3, UTILISER UN CONTACT SEC ISOLE ENTRE LES BORNES 2 ET 4
POUR LES FONCTIONS D'ACTIVATION A DISTANCE OU LE DOUBLE POINT DE CONSIGNE DE PRESSION

AR - Lawall A1 gl aed e il il gl €5 Y o 8 ke o ALy s Al Al il oF 5 ) o il e 5503 s 8
(SET-POINT) Ll i 52 34l

DE - DIE ANSCHLUSSE 1 UND 3 KURZSCHLIESSEN, EINEN SAUBEREN ISOLIERTEN KONTAKT ZWISCHEN

IT- PER GRUPPIA 3 O 4 POMPE USARE IL MODULO ‘SIRIO X4'

OMAIZMOZ MOY MNPEMNEI NA AMOPPIMNTETAI BAXEI TON EONIKQN AIATA

ES - EQUIPO ELECTRONICO PARA DESECHAR DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES NACIONALES

EN - FOR 3 OR 4 PUMPS ASSEMBLIES USE THE 'SIRIO X4' MODULE X
Fr POUR LES GROUPES A5 OU 4 POMPES, UTILISER L MODULE SIRIO Xé eggﬁéﬁggﬁr\l 2 UND 4 FUR DIE FUNKTIONEN FERNAKTIVIERUNG ODER ZWEITER DRUCK-SETPOINT
AR - gl paiiud Sliaa £ 51 ¥ 00 TS e sanall 'SIRIO X4 RU - BAKOPOTWTL KNEMMbI 1 11 3, UICTIONb30BATb M3OMMPOBAHHBIM UMCTI KOHTAKT MEXIY
UJI DE - FUR GRUPPEN MIT 3 ODER 4 PUMPEN DAS MODUL ‘SIRIO X4' VERWENDEN KNEMMAMM 2 11 4 ANSA GYHKLIWIA YIANEHHOTO NOAKMKOYEHNA U ABOMHOTO 3ANAHUSA JABMNEHMS.
RU - ANA FPYNM 113 3 UK 4 HACOCOB MCTIONBb3YMTE MOAYL 'SIRIO X4 PT - CURTO-CIRCUITAR OS TERMINAIS 1 E 3, USAR UM CONTACTO LIMPO ISOLADO ENTRE OS
W PT- PARA GRUPOS DE 3 OU 4 BOMBAS, USAR O MODULO "SIRIO X4 TERMINAIS 2 E 4 PARAAS FUNGOES DE HABILITACAO REMOTA OU SET-POINT DUPLO DE PRESSAQ
e} SRB - ZA SKLOPOVE OD 3 ILI 4 PUMPE KORISTITI MODUL 'SIRIO X4 , SRB - KRATKO SPOJITI KLEME 1 | 3, KORISTITI [ZOLOVANI CISTI KONTAKT IZMEDU KLEMA 2 | 4 ZA DALJINSKO
CZ- PRO JEDNOTKY SE 3 NEBO 4 CERPADLY POUZTE MODUL ‘SIRIO X4' PALJENJE ILI DUPLO PODESAVANJE PRITISKA
X Ro- ;E’;‘;Eg%i‘dpftgﬂ Scﬁ@g éTFE)OS"gﬁ’NEAEO,\'igg'J'tFg';%“;g?“'— SIRIO X4 CZ - ZKRATUJTE KONCOVKY 1 A 3, POUZIJTE CISTY IZOLOVANY KONTAKT MEZI KONCOVKAMI 2 A 4 PRO
=z GR - TA ZYTKPOTHMATA 3 H 4 ANTAION, XPHEIMOTIOIEITE TH MONAAA 'SIRIO Xd' FUNKCE DALKOVE AKTIVACE NEBO DVOJITY SET-POINT TLAKY i
- . ] ¢ : RO - SCURTCIRCUITATI TERMINALELE 1 SI 3, UTILIZATI UN CONTACT CURAT IZOLAT INTRE TERMINALELE
(@) UA- AnA PYMN 3 3 ABO 4 HACOCIB BUKOPMCTOBYNTE MO[YIIb 'SIRIO X4 2'SI'4 PENTRU FUNCTIILE DE ACTIVARE DE LA DISTANTA SAU SET-POINT DUBLU DE PRESIUNE
[a Q 7 SI- ZA SKUPINE S 3 ALI 4 CRPALKAMI UPORABITE MO%UL SIRIOX4' PL - ZEWRZEC KONCOWKI 1 I 3, UZYC IZOLOWANEGO STYKU BEZNAPIECIOWEGO POMIEDZY
o mm ES - PARAGRUPOS CON 3 O 4 BOMBAS UTILIZAR EL MODULO ‘SIRIO X4 KONCOWKAMI 2 | 4 DO FUNKCJI AKTYWACJI ZDALNEJ LUB PODWOJNEJ NASTAWY CISNIENIA.
Y — GR - BPAXYKYKAQSTE TA TEPMATIKA 1 KAl 3, XPHZIMOMOIHSTE KAOAPH MONQMENH EMNA®GH ANAMESA
T STATEPMATIKA 2 KA 4 TIA TIZ AEITOYPTIES AMTOMAKPYSMENHS ENEPFOMOIHEHS H AINAOY
SET-POINT MIEZHS
< UA - 3AKOPOTUTI KIIEMM 1 | 3, BUKOPVICTOBYBATM 130/IbOBAHMI UMCTN KOHTAKT MIBK KTEMAMM 2 1 4
T ! ANSA GYHKLIN BIAAATIEHOTO MIAKIIOYEHHS ABO MOABIVHOTO 3ABIAHHS TUCKY.
. I SI- V KRATKI STIK POVEZITE TERMINALA 1 IN 3, UPORABITE CIST KONTAKT, IZOLIRAN PROTI TERMINALOMA
2 IN 4 ZA FUNKCIJE DALJINSKEGA KRMILJENJA ALI NAMESTITVE PODVOJENE TLACNE TOCKE
(o) 14 ‘, ES - CORTOCIRCUITAR LOS TERMINALES 1 Y 3, UTILIZAR UN CONTACTO SECO AISLADO ENTRE LOS
o O Q TERMINALES 2 Y 4 PARA LAS FUNCIONES DE HABILITACION A DISTANCIA O DOBLE SET-POINT
DE PRESION
=
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°

IT - INSERIMENTO SCHEDE AUSILIARIE (I/O E WiFi)

EN - AUXILIARY BOARD INSTALLATION (/O & WiFi)

F - INTRODUCTION CARTES AUXILIAIRES (E/S ET Wi-Fi)

AR - el dilia) cildlay JAY (1/0 U )5 48ui5)

DE - EINSETZEN VON ZUSATZKARTEN (1/0O UND WiFi)

RU - BCTABKA BCITOMOIATEJIbHbIX KAPT (I / O N Wi-Fi)

PT - POSICIONAMENTO DAS PLACAS AUXILIARES (I/O E WiFi)
SRB - UBACIVANJE POMOCNIH KARTICA (I/O 1 WiFi)

CZ - ZAVEDEN| POMOCNYCH DESEK (/O A WiFi)

RO - INTRODUCEREA FISELOR AUXILIARE (I/0 SI WiFi)

PL - WPROWADZANIE KART DODATKOWYCH (I/O | WiFi)

GR - EIZAIQr'H EOEAPIKQN MAAKETQN (/0 KAI WiFi)

UA - BCTABKA OOMNOMPKHUX KAPT (1 / O | WI-FI)

Sl- VSTAVLJANJE POMOZNIH KARTIC (I/O IN WiFi)

ES - INTRODUCCION DE LAS TARJETAS AUXILIARES (E/S'Y WiFi)

IT - PRIMAACCENSIONE E PROGRAMMAZIONE INIZIALE

EN - FIRST POWER-ON AND INITIAL PROGRAMMING

F- PREMIER DEMARRAGE ET PROGRAMMATION INITIALE
AR - G5V A il 55 50 J5Y Jsriill

DE - ERSTEINSCHALTUNG UND ANFANGSPROGRAMMIERUNG
RU - MEPBbIV 3AMYCK U HAYANTbHOE NPOrPAMMUPOBAHUE
PT - PRIMEIRO FUNCIONAMENTO E PROGRAMAQAO INICIAL
SRB - PRVO UKLJUCIVANJE | POCETNO PROGRAMIRANJE

CZ - PRVNIi SPUSTENI A POCATECNIi NAPROGRAMOVANI

RO - PRIMA PORNIRE S| PROGRAMAREA |N|T|ALA

PL - PIERWSZE WEACZENIE | PROGRAMOWANIE WSTEPNE
GR - NMPQTH ENEPIOMOIHZH KAI APXIKOZ NMPOIrPAMMATIZMOZ
UA - NEPLWWW 3AMYCK | MOYATKOBE MPOrPAMYBAHHSA

SI- PRVIVKLOP IN ZACETNO PROGRAMIRANJE

ES - PRIMER ENCENDIDO Y PROGRAMACION INICIAL

IT - DATI TECNICI

EN - TECHNICAL DATA

F - DONNEES TECHNIQUES
AR - 4l Ul

DE - TECHNISCHE DATEN
RU - TEXHUYECKWE OAHHBIE
PT - DADOS TECNICOS
SRB - TEHNICKI PODACI
CZ - TECHNICKA DATA

RO - DATE TEHNICE

PL - DANE TECHNICZNE
GR - TEXNIKA ZTOIXEIAL
UA - TEXHIYHI JAHI

Sl - TEHNICNI PODATKI
ES - DATOS TECNICOS

IT - MANUALI DI PROGRAMMAZIONE E SERVIZIO

EN - PROGRAMMING AND SERVICE MANUALS

F - MANUELS DE PROGRAMMATION ET DE SERVICE

AR - deodll 5 dae ) il

DE - HANDBUCHER FUR PROGRAMMIERUNG UND SERVICE

RU - PYKOBOACTBA MO NMPOrPAMMMUPOBAHNIO
OBCNYXMBAHUIO

PT - MANUAIS DE PROGRAMAGAO E SERVICO

SRB - PRIRUCNICI S UPUTSTVIMA ZA PROGRAMIRANJE | RAD

CZ - PROGRAMOVACI A SERVISNI PRIRUCKA

RO - MANUALE DE PROGRAMARE S| SERVICII

PL - INSTRUKCJE PROGRAMOWANIA | OBSLUGI

GR - EMXEIPIAIA MPOrPAMMATIZMOY KAI XYNTHPHXZHX

UA - KEPIBH/LITBA 3 NPOIrPAMYBAHHA TA OBCITYTOBYBAHHA

Sl - PRIROCNIKI ZA PROGRAMIRANJE IN SERVIS

ES - MANUALES DE PROGRAMACION Y SERVICIO

230 V 50/60 Hz
16 A max.

1ph. - 10,5 A max.

EN - ELECTRONIC EQUIPMENT TO BE DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH NATIONAL REGULATIONS
DE - ELEKTRISCHES GERAT ENTSPRECHEND DER NATIONALEN VORSCHRIFTEN ENTSORGEN
RU - IBNIEKTPOHHOE OBOPYOOBAHVE OA YTUNN3ALIMA COIMTIACHO HALUMOHANBHBIM MOJTIOXKEHUAM

IT - APPARECCHIATURA ELETTRONICA DA SMALTIRE SECONDO DISPOSIZIONI NAZIONALI
SRB - ELEKTRONSKA OPREMA KOJA SE ODLAZE U SKLADU SA NACIONALNIM PROPISIMA
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%% ACTION TYPE: 1
POLLUTION DEGREE: Il

OVERVOLTAGE CATEGORY: Ill
EN 60730 BALL PRESSURE TEST: 85°C
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